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Uw brief van Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer Borninkhof,

U krijgt een last onder dwangsom voor uw bedrijf BASF Nederland B.V. op het perceel Strijkviertel 67
te Utrecht.

Bijgevoegd treft u het besluit last onder dwangsom aan.

Onderaan het besluit last onder dwangsom vindt u vermeld de wijze waarop u bezwaar kunt maken en
om voorlopige voorziening kunt verzoeken,

Voor meer informatie over de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met de heer Bulthuis,
onder tel. 030-286 4185,

Ik vertrouw erop dat u de uitvoering voortvarend ter hand zult nemen en binnen de gestelde termijnen

de overtredingen ongedaan zult maken.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Utrecht

Rijk-Geurtsen
Hoofd afdeling {Tpezicht en Handhaving
Sector Publieke Diensten.

StadsOntwikkeling is bereikbaar vanar het Centraal Station met bus 7 (halte Ravellaan), bus 5 (halte Den
Hommel) en met de sneltram (halte 24 oktoberplein). De reistijd is 10 minuten per openbaar vervoer vanaf
Utrecht CS plus circa 5 minuten Jopen”.
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Besluit last onder dwangsom

1. Onderwerp

Opleggen van diverse lasten onder dwangsom in verband met het niet naleven van hierna genoemde
artikelen en voorschriften met betrekking tot het Gebruiksbesluit, Bouwbesluit, de Woningwet, Wet
milieubeheer en uw omgevingsvergunning WM 7012 van 9 oktober 2000 (milieu), zoals die gelden voor uw
inrichting, gelegen aan Strijkviertel 67 te Utrecht.

2. Constateringen.

Op 27 januari, 3 februari en 16 februari 2011 hebben, dhr. W.A. Bulthuis (milieu), de heren G. van Eimpt en
J. de With (brandweer), de heren D. t Hart en G. Bijsterbosch (VRU) en de heer C. Schook (bouwtoezicht), uw
bedrijf BASF gecontroleerd op de naleving van de van toepassing zijnde milieuregelgeving,
bouwregelgeving en het gebruiksbesluit. Daarbij zijn onderstaande overtredingen geconstateerd.

3. Overtredingen.
Zie bijlage 1

4 Tijdelijke maatregelen

Gedurende de periode dat de bouwkundige situatie niet toereikend is en het certificaat van de
sprinklerinstallatie niet is afgegeven betreffende magazijn A en C, waardoor op deze punten niet is
voldaan aan de PGS 15, dient u voor die magazijnen aan de volgende eisen te voldoen:

"StadsOntwikkeling is bereikbaar vanaf het Centraal Station met bus 7 (halte Ravellaan), bus 5 (halte Den Hommel)
en met de sneltram (halte 24 oktoberplein). De reistijd is 10 minuten per openbaar vervoer vanaf Utrecht CS plus
circa 5 minuten lopen”.
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A. Uitsluitend in magazijn 2C mogen ADR kiasse 4.2 goederen worden opgeslagen tot een hoeveelheid van
maximaal 200 ton. Verder mogen in de magazijnen A en C tezamen de volgende maximale hoeveelheden
worden opgeslagen:

-maximaal 25 ton ADR klasse 5.1

~maximaal 5 ton ADR klasse 6.1

~maximaal 150 ton ADR klasse 8

-maximaal 300 ton ADR klasse 9

-maximaal 750 ton niet geclassificeerde goederen

B. Er mogen geen brandbare stoffen aanwezig zijn naast de opslag van ADR klasse 4.2 stoffen.

C. Door het ontbreken van een afdoende brandwerendheid ten opzichte van de overige functies binnen de
hallen (acculaadstation, kantoorruimte en CV ketel) moet de afstand tussen de opslag en die functies
minimaal 7,5 meter bedragen.

D. Ten behoeve van een snelle repressieve inzet van de brandweer dient er een tekening aanwezig te zijn
van de magazijnen 2A en 2C, waarop het volgende is aangegeven: De ADR geclassificeerde stoffen en de
overige stoffen; de maximale hoeveelheid van deze stoffen; de zone waarbinnen deze stoffen worden
opgeslagen; de gangpaden en vrije doorgangen.

E. De aanwezige sprinklerinstallatie wordt volledig onderhouden en blijft functioneel. De doormelding blijft
actief.

5. Zienswijze

Door BASF is een zienswijze ingebracht bij brief van 4 november 2011. Op 7 november 2011 heeft BASF
haar zienswijze mondeling toegelicht. Daarbij is zij tevens in de gelegenheid gesteld aanvullend schriftelijk
te reageren. Deze aanvulling is op 17 november 2011 ontvangen en verwerkt in onderstaande zienswijze.

De zienswijze is als volgt:

1. De termijn van twee weken voor het indienen van een zienswijze is in strijd met art 4:8 lid 1 Awb, waarin
wordt bepaald dat een redelijke termijn moet worden gegeven waarbinnen adequaat op het voornemen kan
worden gereageerd. BASF houdt zich het recht voor om de zienswijze nader aan te vullen.

2. Al vanaf 2006 is BASF met de brandweer in discussie over de brandwerendheid van brandscheidingen. Er
is daarbij een pakket maatregelen overeengekomen die door BASF daadwerkelijk zijn uitgevoerd. BASF
ervaart een deel van de overtredingen die in januari en februari 2011 zijn geconstateerd als een verrassing.
BASF is voornemens de vermeende overtredingen ongedaan te maken en verzoek uitdrukkelijk instemming
te geven aan het door haar ingediende plan van aanpak.

3. Discrepantie tussen het plan van aanpak en de voorgenomen last onder dwangsom.
"StadsOntwikkeling is bereikbaar vanaf het Centraal Station met bus 7 (halte Ravellaan), bus 5 (halte Den Hommel)

en met de sneltram (halte 24 oktoberplein). De reistijd is 10 minuten per openbaar vervoer vanaf Utrecht CS plus
circa 5 minuten lopen®.
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Het plan is op 30 juni 2011 door BASF gepresenteerd aan het inspectieteam, waarbij een aanvulling is
overhandigd, evenals een uitgangspuntendocument (UPD) voor de magazijnhen A en C.

BASF kan geen invloed uitoefenen op beslissingstrajecten bij de bevoegde instanties. In de last wordt het
ongedaan maken van overtredingen afhankelijk gesteld van een goedkeuring of een samenwerking met het
bevoegd gezag. In het plan van aanpak wordt daarom een onderscheid gemaakt tussen een termijn
waarbinnen een document ter goedkeuring wordt aangeboden en een termijn die begint te lopen na
ontvangst van de goedkeuringen en waarbinnen een bepaalde voorziening moet worden getroffen. Als
voorbeeld wordt het UPD genoemd als bedoeld in overtreding 34 en 35. Voorgesteld wordt
begunstigingstermijnen binnen lasten te spitsen in twee termijnen zoals is aangegeven in het plan van
aanpak.

4. Tijdelijke maatregelen.

De door BASF voorgestelde tijdelijke maatregelen met betrekking tot de hallen A en C zijn niet
overgenomen in het concept besluit.

Het aanwezig hebben van een actuele lijst met op de locatie aanwezige stoffen als voorgeschreven in
maatregel 1 heeft geen toegevoegde waarde. BASF heeft die verplichting al in het kader van de BRZO.

Bij de voorgeschreven organisatieafstemming (maatregel 2) tussen de BHV en de repressieve dienst van de
brandweer is BASF afhankelijk van de medewerking van de Veiligheidsregio. BASF wordt beboet voor het
niet naleven van een verplichting waarbij BASF een niet beinvloedbare afhankelijkheid heeft van derden.

5. Genomen initiatieven

BASF noemt een aantal reeds genomen initiatieven, waaronder de aankoop van het perceel Strijkviertel,
voor de nieuwbouw van het PGS 15 magazijn en het verstrekken van opdrachten voor het opstellen van een
UPD en Programma van Eisen (PvE).

6. Punt 34 en 35

Deze overtredingen hebben betrekking op respectievelijk magazijn C en A. Omdat deze magazijnen
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden moet de begunstigingstermijn voor overtreding 35 gelijk worden
gesteld met die van overtreding 34. Bovendien moet overtreding 35 worden toegevoegd aan paragraaf 9
van de last.

7.Punt 7,9, 27,57, 67,97 en 98. ,
Voor deze overtredingen moet een aanvraag om een omgevingsvergunning worden ingediend. BASF gaat
ervan uit dat de begunstigingstermijn voor genoemde punten alleen betrekking heeft op het indienen van
een aanvraag en zou dat graag bevestigd zien.

8. Punt 52
Zoals in het plan van aanpak is aangegeven, is dit punt niet duidelijk en is nadere toelichting gewenst.

9. Opgeloste punten.
Er worden een aantal reeds beéindigde overtredingen genoemd. Er is voor die punten geen grondslag meer
voor een last onder dwangsom.
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10. Afhankelijk van goedkeuring bevoegd gezag

Er wordt een uitputtende opsomming gegeven van de in de last genoemde overtredingen waarbij pas
voorzieningen kunnen worden getroffen nadat het bevoegd gezag een UPD of PvE heeft goedgekeurd. Dit
is een uitwerking van bovenstaande zienswijze onder punt 3 waarbij bezwaar wordt gemaakt dat BASF voor
beéindiging van overtredingen afhankelijk is van goedkeuring van het bevoegd gezag.

ok zijn deze goedkeuringen van invloed op de eisen voor brandcompartimenteringen en brandwerende
scheidingen. Hierbij wordt ook een uitputtende opsomming gegeven van overtredingen waar dit

betrekking op heeft.

11. Begunstigingstermijn overtreding 36 en overige constateringen t.a.v. de sprinklerinstallatie.
Constatering 36 heeft betrekking op de niet aanwezige sprinklerinstallatie in de magazijnen A en C.
Tijdens het overleg op 8 november 2011 is gebleken dat het UPD voor de certificering van deze hallen niet
door het bevoegd gezag zal worden goedgekeurd. Verder is in het overleg naar voren gekomen dat een
sprinklerinstallatie in de magazijhen A en C pas zal worden gecertificeerd zodra de stoffen die daarin nu
zijn opgeslagen, zijn overgeplaatst naar de nieuw te bouwen hal. De begunstigingtermijn voor overtreding
36 moet daarom aansluiten bij de begunstigingsterm voor de bouw van het nieuwe magazijn.

Daarnaast is de watervoorzienig voor de gehele sprinklerinstallatie op de locatie meegenomen in de UPD
van de magazijnen 2A en 2C. De watervoorziening is nodig voor alle UPD's aangezien alle systemen die
aan een gecertificeerde sprinklerinstallatie zijn gekoppeld ook gecertificeerd moeten zijn.

De consequentie is hiervan dat indien wordt besloten dat de sprinklerinstallatie voor de magazijnen A en C
alleen voor de toekomstige situatie gecertificeerd gaat worden, de begunstigingtermijn voor de certificaten
van de sprinklerinstallatie van de overige gebouwen (constateringen 10, 21, 28, 36, 38, 48, 58, 68, 78, 80,
90, 91) aan moet sluiten bij de begunstigingstermijn voor het nieuw te bouwen magazijn.

12. Punten 64, 76, en 86.
Bij de zienswijze (uitvoeringsvoorschrift/ Promatect) is een bijlage gevoegd waarmee is aangetoond dat de
toegepaste brandwerende beplating om de stalen kolommen voldoet.

13. Punt 60
De overtreding met betrekking tot de niet zelfsluitende deuren in een brandscheiding (kantoorgedeelte van
magazijn F) is beéindigd.

14. Punt 94
Als bijlage bij de zienswijze zijn de keuringscertificaten van de koolzuurtank, stikstoftank en zuurstoftank

overgelegd. Deze overtredingen zijn beéindigd.

15. Tijdelijke maatregelen.

Zoals is verzocht tijdens het overleg van 9 november jl. wordt een overzicht gegeven van de opslag in de
magazijhen A en C. Het gaat om de maximale hoeveelheden opgeslagen gevaarlijke stoffen ingedeeld naar
ADR klassen. Nu deze gegevens zijn aangeleverd kan de last inzake deze constatering achterwege blijven.
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Onze reactie op de ingebrachte zienswijze is als volgt.

Ad 1. Tijdens het indienen van de mondelinge zienswijze op 7 november 2011 is tot en met 18 november
gelegenheid gegeven een aanvullende zienswijze in te brengen. Een en ander vanwege de complexiteit van
het conceptbesluit. Op 17 november is de schriftelijke aanvulling ontvangen en is meegenomen in de
beantwoording.

Ad 2. Gewijzigde/ strengere vereisten vanuit wetgeving zijn er met name de oorzaak van dat na verloop
van tijd andere eisen aan brandveiligheid worden gesteld.

Ad 3, 10 en 11. We onderkennen dat BASF met betrekking tot het voldoen aan een last niet afhankelijk
mag zijn van een goedkeuring of medewerking van het bevoegd gezag. Het UPD en PvE maken deel uit van
de aanvraag om een omgevingsvergunning en zullen bij de vergunningverlening door het bevoegd gezag
moeten zijn goedgekeurd. Aan de zienswijze wordt tegemoet gekomen. De begunstigingstermijnen die
samenhangen met eerdergenoemde goedkeuringen zullen pas ingaan na het van kracht worden van de
omgevingsvergunning voor de opslaghal “Meerzicht” onder de voorwaarde dat binnen 3 maanden een
ontvankelijke aanvraag wordt ingediend.

Ad 4. Voor wat betreft de tijdelijke maatregelen voor de hallen A en C zal de maximalisering met ADR-
classificatie van de opslag uit de zienswijzebrief van 17 november 2011 worden overgenomen. De overige
tijdelijke maatregelen worden naar aanleiding van de zienswijze gewijzigd.

Ad 5. De genoemde initiatieven nemen we voor kennisgeving aan.

Ad 6. Het door BASF gestelde is juist. Ook voor overtreding 35 wordt een termijn van 24 maanden
gegeven. Het besluit is hierop aangepast.

Ad 7. Eris bij genoemde punten een termijn gesteld voor het indienen van een aanvraag of een termijn die

is gekoppeld aan de vergunningverlening. Dit zal niet worden gewijzigd.

— Punt 7: Er staat vermeld dat er een vergunning moet worden aangevraagd.

- Punt 9: Deze situatie dient te zijner tijd in overeenstemming te worden gebracht met de te verienen
omgevingsvergunning (PGS 15). Er kan echter op korte termijn worden voldaan aan de CPR 15-1-van de
vigerende vergunning. De begunstigingstermijn blijft op 3 maanden staan.

- Punt 27: Legalisering kan na verlening van de omgevingsvergunning, mits dit is aangevraagd. Dus de
begunstigingstermijn van 12 maanden blijft staan.

- Punt 57: De termijn van 18 maanden is voldoende voor legalisering.

~ Punt 67: De kluis is op dit moment niet in gebruikt voor de opslag van CPR 15-2 of PGS 15 stoffen. In
een eerder ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning is dit gebruik anders aangegeven. Er kan
meteen worden voldaan.

- Punt 98: De tanks zijn omgewisseld vergeleken met de aanduiding in de vigerende vergunning. In de
nog te verlenen vergunning kan dit worden gelegaliseerd. De termijn wordt daarom op 12 maanden
gesteld.
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Voor bovenstaande termijnen gelden ook de geclausuleerde termijnen als aangegeven bij ad 3, 10 en 11.

Ad 8. Punt 52: Het plan van aanpak is na indiening van de zienswijze nog besproken met BASF. Daarbij zijn
alternatieven voor gelijkwaardigheid besproken. Dit is een detaillering die niet in het dwangsombesluit
hoeft te worden vermeld.

Ad 9 en 13. Of de genoemde overtredingen zijn beéindigd beoordelen we bij de eerstvolgende
bedrijfscontrole. Er zal geen dwangsom worden verbeurd als een overtreding is beéindigd.

Ad 12 en 14. De overtredingen onder 64, 76, 86 en 94 zijn beéindigd. Hetzelfde geldt voor de
overtredingen 12, 13 en 14. Voor genoemde overtredingen wordt geen last opgelegd.

Ad 15. De voorgestelde maximalisering van opslag in de hallen A en C nemen we als tijdelijke maatregel
op in paragraaf 4. De last voor de tijdelijke maatregelen blijft ongewijzigd.

6. Belangenafweging

Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zullen wij bij een overtreding van een
wettelijk voorschrift in de regel gebruik moeten maken van onze bevoegdheid tot toepassen van
bestuursdwang of een last onder dwangsom.

Slechts onder bijzondere omstandigheden kan in een concrete situatie hier van worden afgezien. Dit kan
zich voordoen indien het belang van handhavend optreden tegen een milieuovertreding onevenredig is in
verhouding tot andere belangen. Daarvan is in dit geval geen sprake.

Ook dienen wij te handhaven ter voorkoming van precedentwerking.

Bovengenoemde overtredingen doen zich voor. Reden waarom wij overgaan tot het opleggen van de
volgende lasten onder dwangsom.

7. Besluit
Hierbij leggen wij u in verband met de genoemde overtreding de volgende lasten onder dwangsom op:

a.
Wij gelasten u om de overtredingen 1,6, 15, 20,22 ,25,30,31,41,42,50,51,52,53,54,55,
62,73,74,75,77,81,83,85,87,88,89,92,95,96,97,98,99,101,102,103,104,105,
106 en 107 zoals benoemd in de bijlage 1 te beé&indigen.

Aan deze last is een bedrag verbonden per overtreding zoals hierboven genummerd van € 1.000,- indien
de overtreding niet binnen de daarvoor gestelde begunstigingstermijn ongedaan gemaakt is.

b.

Wij gelasten u om de overtredingen?2,3,4,5,7,8,9,16,17,18,19,24,26,27,32,33,40,43,
56,59,60,63,65,66,67,69,70,71,72,79,82,84,93 en 100 zoals benoemd in de bijlage 1
te beéindigen.
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Aan deze last is een bedrag verbonden per overtreding zoals hierboven genummerd van € 5.000,- indien
de overtreding niet binnen de daarvoor gestelde begunstigingstermijn ongedaan gemaakt is.

C.
Wij gelasten u om de overtredingen 10, 11,21,23,28,29,36,37,38,39,44,45,46,47,48,49
,58,61,68,78, 80,90en 91 zoals benoemd in de bijlage 1 te beéindigen.

Aan deze last is een bedrag verbonden per overtreding zoals hierboven genummerd van € 10.000,- indien
de overtreding niet binnen de daarvoor gestelde begunstigingstermijn ongedaan gemaakt is.

d.
Wij gelasten u om de overtredingen 34, 35 en 57 zoals benoemd in de bijlage 1 te beéindigen.

Aan deze last is een bedrag verbonden per overtreding zoals hierboven genummerd van € 100.000,-
indien de overtreding niet binnen de daarvoor gestelde begunstigingstermijn ongedaan gemaakt is.

e.
Wij gelasten u om de tijdelijke maatregelen te nemen zoals die zijn benoemd onder paragraaf 4. Het
achterwege laten van deze maatregelen is een overtreding van artikel 1.1a Wet milieubeheer (Wm). Dit
artikel luidt:

Artikel 1.1a Wm

e 1. Eenieder neemt voldoende zorg voor het milieu in acht.

e 2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs
kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor het milieu kunnen
worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in
redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem
kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet
kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

e 3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid laat onverlet de uit het burgerlijk recht voortvloeiende
aansprakelijkheid en de mogelijkheid van rechtspersonen als bedoeld in artikel 1, boek 2, van het
Burgerlijk Wetboek, om uit dien hoofde in rechte op te treden.

Aan deze last is een bedrag verbonden van € 50.000,- indien de maatregelen niet binnen de daarvoor
gestelde begunstigingstermijn zijn gerealiseerd.

8. Begunstigingstermijnen

- Het verbeuren van de last onder dwangsom met betrekking tot de overtreding 34 en 35 kan worden
voorkomen door binnen 24 maanden na het in werking treden van dit besluit de overtreding te
beéindigen.
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- Het verbeuren van de last onder dwangsom met betrekking tot de overtreding 10, 11, 21,23, 28, 29,
36,37 ,38,39,48,49,57,58,59,68,78,79, 80, 81,82,90,91, 92, 93 en 103 kan worden
voorkomen door binnen 18 maanden na het in werking treden van dit besluit de overtreding te
beéindigen

~ Het verbeuren van de last onder dwangsom met betrekking tot de overtreding1,2,3,4,7,15, 16,
24,25,26,27,31,32,40,41,42,43,44,45,46,55,60,61,62,63,66,70,71,72,73,
74,75,77,83,84,85,87,88, 89 en 106 kan worden voorkomen door binnen 12 maanden na het
in werking treden van dit besluit de overtreding te beéindigen.

- Het verbeuren van de last onder dwangsom met betrekking tot de overtreding 5,8, 17, 18,19, 33,
51,52,53,56, 101,102, 104 en 105 kan worden voorkomen door binnen 6 maanden na het in
werking treden van dit besluit de overtreding te beéindigen.

~ Het verbeuren van de last onder dwangsom met betrekking tot de overtreding 6,9, 47,65, 67,69,
96, 97,98 en 107 kan worden voorkomen door binnen 3 maanden na het in werking treden van dit
besluit de overtreding te beéindigen.

- Het verbeuren van de last onder dwangsom met betrekking tot de overtreding 20, 22 , 30, 54, 50, 95,
99 en 100 kan worden voorkomen door binnen 1 maand na het in werking treden van dit besluit de
overtreding te beéindigen.

~ Het verbeuren van de last onder dwangsom met betrekking tot de overtreding van art 1.1a Wm kan
worden voorkomen door binnen 1 maand aan de maatregelen te nemen zoals die zijn benoemd onder
paragraaf 4.

Bovenstaande begunstigingstermijnen gaan in na het van kracht worden van het besluit.

Indien binnen 3 maanden een ontvankelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor de opslaghal
“Meerzicht” wordt ingediend, gelden, indien positief op de aanvraag wordt beslist, in plaats van
bovenstaande begunstigingstermijnen van 12, 18 en 24 maanden respectievelijk een begunstigingstermijn
van 1, 6 en 12 maanden die ingaan na het van kracht worden van de vergunning. Op basis van de _
gegevens uit de aanvraag moet kunnen worden beoordeeld dat de aanvraag leidt tot een vergunbare
situatie die voldoet aan de PGS 15.

9. Realisatie nieuwe opslaghal(len) conform de PGS 15.

In de bijlage wordt bij enkele overtredingen door ons geadviseerd te anticiperen op de nog te verlenen
omgevingsvergunning aangezien op grond daarvan de PGS 15 gaat gelden in plaats van de verouderde CPR
15-2 van de vigerende vergunning. De nieuwbouw, die nodig is om aan de PGS 15 te gaan voldoen, kan
echter pas worden gerealiseerd nadat daarvoor een omgevingsvergunning is verleend. De betreffende
begunstigingstermijnen zijn hierop aangepast.
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10. Inwerkingtreding besluit
Dit besluit treedt in werking op de dag nadat deze aan u verzonden is.

11. Overige aspecten

Volledigheidshalve wijzen wij u er op dat de verbeurde dwangsom(men) zo nodig bij dwangbevel
kan/kunnen worden ingevorderd. Tussentijdse invordering van de dwangsom(men) is eveneens mogelijk
aangezien wij hiet behoeven te wachten totdat het gestelde maximale bedrag is bereikt.

De hoogte van de dwangsom is zodanig vastgesteld dat wij er vanuit gaan dat het opgenomen bedrag
dusdanig is gekozen dat opheffing van de overtreding de voorkeur heeft boven voortzetting daarvan.

Indien blijkt dat dit besluit onvoldoende effect heeft, kunnen wij besluiten om nogmaals hogere
dwangsommen op te leggen, dan wel tot bestuursdwang over te gaan.

Overigens kan naast deze dwangsom ook proces-verbaal worden opgemaakt en strafrechtelijk worden
opgetreden.

12. Verzoek

Wij verzoeken u maandelijks de bijlage voor wat betreft de kolom "datum beé&indiging overtreding” te
actualiseren en de bijlage per de eerste van elke maand op sturen aan Gemeente Utrecht,
Stadsontwikkeling, Sector Publieke Diensten, t.a.v. de heer W. Bulthuis, Postbus 8406, 3503 RK Utrecht.

13. Samenwerking

De gemeente Utrecht vindt het belangrijk dat er een goede samenwerking is met andere
overheidsinstanties. Daarom is een afschrift van deze brief gestuurd naar de Politie Milieudienst regio
Utrecht. Indien nodig, zal deze de Officier van Justitie in kennis stelien.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Utrecht

Hoofd afdeling [oezicht en Handhaving
sector Publieke diensten

Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 16200, 3500 CE, UTRECHT. De termijn
voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de
dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt.
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Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

a. naam en adres van de belanghebbende;

b. dagtekening;

C. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d. de gronden van bezwaar;

e. een volmacht, indien het bezwaarschrift niet door belanghebbende, maar door een ander, namens

hem wordt ingediend.
U wordt verzocht een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, mee te zenden.

U kunt uw bezwaar ook digitaal indienen. Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente
beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt het bezwaar niet per e-
mail insturen.

Voor het treffen van een voorlopige voorziening dient een verzoek te worden ingediend bij de Sector
bestuursrecht van de rechtbank Utrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. U dient er rekening mee te
houden dat hiervoor griffierecht is verschuldigd.
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Bijlage 1

Datum
Hoogte Begunsigings beéindiging
dwangsom termijn overtreding
6|Nr. 6. pilot plant
Overtreding Ter plaatse van de vioerafscheiding op de eerste verdieping tussen de pilotplant fabriek en de technische
’ ruimte voldoet de (scharnierende) vioerafscheiding niet als deze onbeheerd open blijft staan na het
verplaatsen van opslaggoederen. € 1.000,00 3
Voorschrift Bouwbesluit art. 2.19 t/m 2.22
Maatregel vloerafscheiding dichtzetten na verplaatsing van opslaggoederen.
7iNr. 7. pilot plant
Overtreding In de pilotplant is een opslagvioer gecreéerd zonder bouwvergunning
Voorschrift Woningwet artikel 40 lid 1 € 5.000,00 12
Maatregel Er dient binnen 3 maanden een ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente Utrecht
ingediend te worden, die getoetst wordt door gemeente en brandweer.
8|Nr. 8. pilot plant
Overtreding De opslagruimte voor gevaarlijke stoffen in de Pilot Plant (PPKLA + PPKLB) voldoet niet. De opslagplaats is
niet aantoonbaar 60 minuten brandwerend uitgevoerd. De deuren zijn niet zelfsluitend uitgevoerd.
Daarnaast zijn de stoffen onjuist opgeslagen (onverenigbare combinaties).
Voorschrift Milieuvergunning WM7012 van 9 oktober 2000 voorschrift 15.1.1 / CPR15-1 €  5.000,00 6
Maatregel U dient de kluis 60 minuten brandwerend uit te voeren inclusief de deuren. De deuren dienen zelfsluitend
te zijn uitgevoerd. De ventilatiercosters mogen geen afbreuk doen aan de 60 minuten brandwerendheid.
U dient de aanwezige stoffen op een juiste wijze op te slaan en daar waar nodig gescheiden te houden
van elkaar.
9|Nr. 9. pilot plant
Overtreding In het laboratorium boven de Pilot Plant (00.00.035.B60) bevinden zich 5 losse PGS/CPR kasten met 0.a
brandbare vioeistoffen.
Voorschrift Milieuvergunning WM7012 van 9 oktober 2000 voorschrift 15.1.1 / CPR15-1
Maatregel U dient het aantal kasten, afhankelijk van de ontvlambaarheid van de aanwezige stoffen, terug te
brengen tot het aantal zoals omschreven in de CPR15.1 hoofdstuk 7. € 5.000,00 3
NB. Daar uw inrichting na het verkrijgen van een nieuwe milieuvergunning (Totale revisie) aan de PGS15
zal moeten voldoen, zijn maximaal twee veiligheidskasten per brandcompartiment op een
verdiepingsvloer toegestaan. Door middel van een maatwerkvoorschrift kan er afgeweken worden van het
voorschrift uit de PGS.
U dient hiervoor een verzoek te doen bij uw vergunningaanvraag.
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Bijlage 1

Datum
Hoogte Begunsigings beéindiging
dwangsom termijn overtreding
15|Nr. 15. laboratorium
Overtreding De doorvoeringen van leidingen en kabelgoten zijn ter plaatsen van brandscheidingen in de stookruimte
: (waarin het stooktoestel ligt van > 160 kW) niet/of onvoldoende voorzien van brandwerende
voorzieningen. € 1.000,00 12
Voorschrift Bouwbesluit art. 2.110 en gebruiksbesluit 2.1.6
Maatregel Op de doorvoeringen van leidingen en kabelgoten dienen brandwerende voorzieningen
(manchet/brandklep) te worden aangebracht ter plaatse van de brandscheiding.
16{Nr. 16. laboratorium
Overtreding Het detail ter plaatse van de brandwerende scheiding en het dak (met hame de cannelures) in de
stookruimte is niet / onvoldoende brandwerend.
€ . y
Voorschrift Bouwbesluit art. 2.110 5-000,00 12
Maatregel Het detail ter plaatse van de brandwerende scheiding en het dak dient brandwerend te worden bekleed.
17|Nr. 17. laboratorium
Overtreding In de dakranden ziin geen overstorten aanaebracht om wateraccumulatie te voorkomen.
Voorschrift Bouwbesluit art. 2.5 t/m 2.7 € 5.000.00 6
Maatregel! Er dient berekend te worden hoeveel overstorten er in de dakranden aangebracht moeten worden. Aan de
hand van de resultaten van deze berekening moeten er overstorten aangebracht worden.
18{Nr. 18. laboratorium
Overtreding De opslaakluizen 31. 2 en 34 ziin niet aantoonbaar 60 minuten brandwerend uitgevoerd.
Voorschrift Milieuvergunning WM7012 van 9 oktober 2000 voorschrift 15.1.1 / CPR15-1 € 5.000.00 6
Maatregel U dient de kluizen 60 minuten brandwerend uit te voeren inclusief de deuren. De deuren dienen T
zelfsluitend te zijn uitgevoerd. De ventilatieroosters mogen geen afbreuk doen aan de 60 minuten
brandwerendheid.
19|Nr. 19. laboratorium
Overtreding De bouwkundige kasten in het laboratorium zijn niet aantoonbaar 60 minuten brandwerend uitgevoerd.
Voorschrift Milieuvergunning WM7012 van 9 oktober 2000 voorschrift 15.1.1 / CPR15-1
Maatregel De brandwerende kasten dienen 60 minuten brandwerend te worden uitgevoerd. De afzuiging en roosters € 5.000,00 6
mogen geen afbreuk doen aan de 60 minuten brandwerendheid. Daar de sprinklerkoppen bij
inwerkingtreden in de kasten een negatief effect kunnen veroorzaken ten aanzien van de opgeslagen
brandbare vloeistoffen, verzoek ik u dit negatieve effect teniet te doen.
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Bijlage 1

Datum
Hoogte Begunsigings begindiging
dwangsom termijn overtreding
25|Nr. 25. kantoor
Overtreding De doorvoeringen van leidingen en kabelgoten zijn ter plaatsen van de brandscheiding tussen de opslag
: hal en de kantoren onvoldoende voorzien van brandwerende voorzieningen. € 1.000.00 12
Voorschrift Bouwbesluit art. 2.110 en gebruiksbesluit 2.1.6 U
Maatregel Op de doorvoeringen van leidingen en kabelgoten dienen brandwerende voorzieningen
(manchet/brandklep) te worden aangebracht ter plaatse van de brandscheiding.
26(Nr. 26. kantoor
Overtreding De stookruimte >160 kW is niet uitgevoerd als een brandcompartiment.
Voorschrift Bouwbesluit art. 2.110 en gebruiksbesluit 2.1.1 € 5.000,00 12
Maatregel De stookruimte dient te worden uitgevoerd als brandcompartiment met brandscheidingen met een
waarde van 20 minuten WBDBO
27|Nr. 27. kantoor
Overtreding Op de begane grond zijn de grote bergingen in gebruik genomen als vergaderruimten. Door deze
wijziging zijn deze voormalige bergingen veranderd in ruimten voor het verblijven van mensen. Deze
ruimten zijn momenteel niet ingericht voor het verblijven van mensen. € 5.000,00 12
Voorschrift Woninagwet artikel 40 lid 1
Maatregel Het legaliseren middels een WABO vergunning van deze ruimten, zodat er een toetsing plaatsvindt dat
deze ruimten voldoen aan de gestelde eisen m.b.t. het verblijven van mensen.
28|Nr. 28. kantoor
Overtreding: Er kan geen document worden getoond waaruit blijkt dat de sprinklerinstallatie adequaat functioneert,
wordt onderhouden en gecontroleerd.
€ 10.000,0
Voorschrift: Artikel 2.5.1 van het Gebruiksbesluit. 0 18
Maatregel: Er dient een geldig (niet verlopen) door bevoegd gezag aanvaard document betreffende de
sprinklerinstallatie te worden overgelegd.
29|Nr. 29. kantoor
Overtreding: De besloten ruimtes waarop een verblijfsruimte zijh aangewezen van waaruit slechts in één richting kan
worden gevlucht, over een lengte van meer dan 10 meter of groter dan 200 m2, hebben geen
brandmeldinstallatie met ruimtebewaking als bedoeld in de NEN 2535: 1996 en wijzigingsblad A1: 2002.
Voorschrift: Artikel 2.2.1 van het Gebruiksbesluit. € 10.000,00 18
Maatregel: Het bouwwerk dient te worden voorzien van een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking conform de
NEN 2535: 1996 inclusief wijzigingsblad A1: 2002, voor de samenvallende viuchtwegen. Er dient voor het
aanbrengen van de brandmeldinstallatie een programma van eisen (PvE) te worden ingediend ter
goedkeuring bij de Veiligheidsregio Utrecht, District Utrecht, Afd. Preventie unit Toezicht en Handhaving,
Postbus 3025, 3502 GA Utrecht.
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Bijlage 1

Hoogte
dwangsom

Begunsigings
termijn

Datum
beéindiging
overtreding

34

Nr.

Overtreding
Voorschrift

Maatregel

34. magazijh 2A en 2C

Magaziin C voldoet niet aan de brandwerende eisen zoals gesteld in de CPR15-2.
Omgevingsvergunning WM 7012 van 9 oktober 2000 voorschrift 15.2.1 / CPR15-2.

U dient het magazijn conform de CPR15-2 uit te voeren. Dit betekent o0.a voor u dat de wanden en deuren
60 minuten brandwerend moet worden uitgevoerd. Het dak dient 30 minuten brandwerend te worden
uitgevoerd en mag daarbij geen afbreuk doen aan de brandwerendheid van de wanden (constructie).

NB. De CPR15-2 is sinds 1995 vervangen door de PGS15. Ik adviseer u dan ook met het oog op het
verkrijgen van een nieuwe vergunning eventuele aanpassing uit te voeren conform de nieuwe richtlijn
PGS15. In een enkel specifiek geval kan worden afgeweken van de PGS15 richtlijn en kunnen
bouwkundige brandwerende eisen van de CPR15-2 als actueel worden beschouwd. Dit is aan het bevoegd
gezag ter beoordeling en op aanvraag van uw zijde door middel van uw revisievergunning aanvraag. Een
gecertificeerde sprinklerinstallatie dient op basis van de PGS15 aanwezig te zijn wanneer er opslag van
stoffen plaatsvindt welke een beschermingshiveau 1 vereist zoals ADR 4.2 geclassificeerde stoffen. De
inrichting en plaatsing van de stoffen zal op basis van het uitgangspuntendocument worden vastgesteld.
De eisen zullen worden vastgelegd in uw nieuw te verkrijgen vergunning conform PGS15.

€ 100.000,00

24

35

Nr.
Overtreding
Voorschrift
Maatregel

35. magazijn 2A en 2C
Magazijn A voldoet niet aan de brandwerende eisen zoals gesteld in de CPR15-2.

Omgevingsvergunning WM 7012 van 9 oktober 2000 voorschrift 15.2.1 / CPR15-2.

U dient het magazijn conform de CPR15-2 uit te voeren. Dit betekent o.a voor u dat de wanden en deuren
60 minuten brandwerend moet worden uitgevoerd. Het dak dient 30 minuten brandwerend te worden
uitgevoerd en mag daarbij geen afbreuk doen aan de brandwerendheid van de wanden (constructie).

NB. De CPR15-2 is sinds 1995 vervangen door de PGS15. Ik adviseer u dan ook met het oog op het
verkrijgen van een nieuwe vergunning eventuele aanpassing uit te voeren conform de nieuwe richtlijn
PGS15. In een enkel specifiek geval kan worden afgeweken van de PGS15 richtlijn en kunnen
bouwkundige brandwerende eisen van de CPR15-2 als actueel worden beschouwd. Dit is aan het bevoegd
gezag ter beoordeling en op aanvraag van uw zijde door middel van uw revisievergunning aanvraag. Een
gecertificeerde sprinkierinstallatie dient op basis van de PGS15 aanwezig te zijn wanneer er opslag van
stoffen plaatsvindt welke een beschermingsniveau 1 vereist zoals ADR 4.2 geclassificeerde stoffen. De
inrichting en plaatsing van de stoffen zal op basis van het uitgangspuntendocument worden vastgesteld.
De eisen zullen worden vastgelegd in uw nieuw te verkrijgen vergunning conform PGS15.

€ 100.000,00

18
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Bijlage 1

Datum
Hoogte Begunsigings beéindiging
dwangsom termijn overtreding
471|Nr. 41. Base Metal Plant
Overtreding De doorvoeringen van leidingen en kabelgoten zijn ter plaatsen van brandscheidingen niet/of
) onvoldoende voorzien van brandwerende voorzieningen {0.a. tussen magazijn en fabriek op de begane
grondvloer en tussen fabriek en tablet afdeling). € 1.000,00 12
Voorschrift Bouwbesluit art. 2.110 en gebruiksbesluit 2.1.6
Maatregel Op de doorvoeringen van leidingen en kabelgoten dienen brandwerende voorzieningen
{manchet/brandklep) te worden aangebracht ter plaatse van de brandscheiding.
42|Nr. 42. Base Metal Plant
Overtreding De deuren en/of kozijnen voldoen niet in de brandscheiding (0.a. een kierende deur op 7 meter
vloerhoogte van buiten naar binnen).
Voorschrift Bouwbesluit art. 2.110 € 1.000,00 12
Maatregel De deuren en/of kozijnen in de brandscheiding dienen te worden vervangen (aangepast) door
brandwerende deuren en/of kozijnen.
43|Nr. 43. Base Metal Plant
Overtreding De stookruimte >160 kW is niet uitgevoerd als een brandcompartiment.
‘|Voorschrift Bouwbesluit art. 2.110 en gebruiksbesluit 2.1.1 € 5.000,00 12
Maatregel De stookruimte dient te worden uitgevoerd als brandcompartiment met brandscheidingen met een
waarde van 20 minuten WRDRO
44 (Nr. 44, Base Metal Plant
Overtreding Gezien het aantal vierkante meters gebruiksopperviak voldoet de brandcompartimentering niet.
€ 10.000,00 12
Voorschrift Bouwbesluit art. 2.110
Maatregel U dient maatregelen te treffen zodat de fabriek op een juiste manier gecompartimenteerd wordt.
45!Nr. 45. Base Metal Plant
Overtreding De hoofddraagconstructie is niet brandwerend uitgevoerd. €  10.000.00 12
Voorschrift Bouwbesluit art. 2.11 t/m 2.13 e
Maatregel De hoofddraagconstructie dient brandwerend bekleed te worden.
46|Nr. 46. Base Metal Plant
Overtreding De stalen kolommen in de brandscheiding zijn niet brandwerend uitgevoerd.
Voorschrift Bouwbesluit art, 2.11 t/m 2.13 € 10.000,00 12
Maatregel De stalen kolommen dienen brandwerend bekleed te worden.
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Bijlage 1

Datum
Hoogte Begunsigings beéindiging
dwangsom termijn overtreding
53|Nr. 53. Base Metal Plant
Overtreding: Er zijn geen goedgekeurde brandslanghaspels aanwezig ter plaatse van de brandslanghaspel
) pictogrammen. En er zijn nog geen juiste pictogrammen aanwezig bij de nog te plaatsen kleine
blusmiddelen. € 1.000,00 6
Voorschrift: Artikel 2.4.3 van het Gebruiksbesluit.
Maatregel: Vervang de brandslanghaspel pictogrammen door kleine blusmiddel pictogrammen.
Of plaats goedgekeurde brandslanghaspels.
54{Nr. 54. Base Metal Plant
Overtreding: Er ontbreekt een juiste aanduiding bij de toegang van de ruimte die voorzien is van een automatische
blusgasinstallatie.
Voorschrift: Artikel 2.9.1 van het Gebruiksbesluit. € 1.000,00 !
Maatregel: De toegang voorzien van een aanduiding dat de ruimte is voorzien van een automatische
gasblusinstallatie.
55|Nr. 55. Magazijn B
Overtreding De weerstand van de brand- / rookscheiding (o.a. vanwege de aanwezige leidingen en doorvoeren) met
het naastgelegen magazijn voldoet niet. € 1.000,00 12
Voorschrift Bouwbesluit art. 2.110
Maatregel U dient maatregelen te treffen zodat de brand- / rookscheiding volledig voldoet.
56|Nr. 56. Magazijn B
Overtreding In de dakranden zijn geen overstorten aangebracht om wateraccumulatie te voorkomen.
Voorschrift Bouwbesluit art. 2.5 t/m 2.7 € 5.000.00 6
Maatregel Er dient berekend te worden hoeveel overstorten er in de dakranden aangebracht moeten worden. Aan de
hand van de resultaten van deze berekening moeten er overstorten aangebracht worden.
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Bijlage 1

Datum
Hoogte Begunsigings beéindiging
dwangsom termijn overtreding
61 |Nr. 61. Magazijn F
Overtreding De weerstand van de brand- / rookscheiding tussen de twee magazijnen voldoet niet. De beplating boven
: de deur en de stalen wand is niet 60 minuten brandwerend. De branddeur kiert en voldoet daarom niet
aan de vereiste 60 minuten WBDBO. € 10.000,00 12
Voorschrift Bouwbesluit art. 2.110
Maatregel U dient maatregelen te treffen zodat de brand~ / rockscheiding voldoen of aantonen dat deze momenteel
voldoet.
62{Nr. 62. Magazijn F
Overtreding De doorvoeringen van leidingen, kabelgoten en een ligger zijn ter plaatsen van brandscheidingen niet/of
onvoldoende voorzien van brandwerende voorzieningen.
Voorschrift Bouwbesluit art. 2.110 en gebruiksbesluit 2.1.6 € 1.000,00 12
Maatregel Op de doorvoeringen van leidingen en kabelgoten dienen brandwerende voorzieningen
(manchet/brandklep) te worden aangebracht ter plaatse van de brandscheiding. De ligger dient rondom
brandwerend afgewerkt te worden.
63|Nr. 63. Magazijn F
Overtreding Het detail ter plaatse van de brandwerende scheiding en het dak (t.p.v. het kantoor) is niet /onvoldoende
brandwerend.
Voorschrift Bouwbesluit art. 2.110 € >-000,00 12
Maatregel Het detail ter plaatse van de brandwerende scheiding en het dak dient brandwerend te worden bekleed.
64|Nr. 64. Magazijn F
Overtreding De brandwerende beplatina om de stalen kolommen ziin aan elkaar verbonden met schietnagels.
V ift B besluit art. 2.11 t/m 2.13
oorschri ouwbesiult a /m . €  1.000,00 6 beeindigd
Maatregel De brandwerende beplating om de stalen kolommen dienen met schroeven aan elkaar gehecht te worden,
of aantonen dat de gebruikte schietnagels de brandwerende bekleding 60 minuten aan elkaar gehecht
houdt.
65|Nr. 65. Magazijn F
Overtreding De opslagruimte op de begane grond vioer wordt gebruikt als verblijfsruimte.
Voorschrift Woningwet artikel 40 lid 1 € 5.000,00 3
Maatregel Deze ruimte niet meer in gebruik nemen als verblijfsruimte of het legaliseren van de verblijfsruimte door
binnen 3 maanden een ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente Utrecht indienen,
die getoetst wordt door gemeente en brandweer.
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Bijlage 1

StadsOntwikkeling
Toezicht Handhaving
Datum: 18 Januari 2012

Ons kenmerk

07012-L / CHZ_PC-10-00562-CDZIC-001

Datum
Hoogte Begunsigings beéindiging
dwangsom termijn overtreding
69{Nr. 69. Magazijn F
Overtreding: De werking/functie van het overdrukluik/doorvoer van de blusgasinstallatie ten behoeve van de
. serverruimte welke uitmondt in het magazijn veroorzaakt bij activering verstikkingsgevaar in het
ma . € 5.000,00 3
gazijn.
Voorschrift: Artikel 2.9.1 van het Gebruiksbesluit.
Maatregel: De uitmonding van het overdrukiuik/doorvoer dient te worden verplaatst naar de buitengevel.
70|Nr. 70. Fabriek FT1
Overtreding Enkele deuren die toeaang geven tot de vliuchtroutes ziin in een brandscheiding niet zelfsluitend.
Voorschrift Bouwbesluit art. 2.144 € 5.000,00 12
Maatregel De deuren /constructieonderdelen dienen zelfsluitend te worden uitgevoerd. Tijdens de controle zijn
enkele deuren aangetroffen welke niet naar behoren zelfsluitend zijn, kieren vertonen, geblokkeerd
worden of beschadigd zijn.
71|Nr. 71. Fabriek FT1
Overtreding De weerstand van de brand- / rookscheiding t.p.v. de trap aan de linkerzijde voldoet niet. Volgens de
bouwvergunningstekeningen van destijds dient de scheiding met de trap op iedere verdieping 60
minuten WBDBO te zijn. De weerstand van de brand- / rookscheiding t.p.v. de lift voldoet
hoogstwaarschijnlijk niet aan 30 minuten WBDBO. Onduidelijk is of de weerstand van de brand- /
rookscheiding t.p.v. de scheiding tussen de fabriek FT2 en de brand- en rookvrije vluchtroute € 5.000,00 12
(trappenhuis) in FT1 voldoet. Volgens tekening is deze scheiding in steenachtig materiaal uitgevoerd, in
werkelijkheid in stalen gevelbeplating.
Voorschrift Bouwbesluit art. 2.110
Maatregel U dient maatregelen te treffen zodat de brand- / rookscheidingen voldoen, of aantonen dat deze voldoet.
72(Nr. 72. Fabriek FT1
Overtreding De weerstand van de brand- / rookscheiding t.p.v. de scheiding tussen de fabriek en de brand- en
rookvrije viuchtroute (trappenhuis) aan de achterzijde en de weerstand van de brand- / rookscheiding
t.p.v. de scheiding fabriek en de lift voldoet niet. € 5.000,00 12
Voorschrift Bouwbesluit art. 2.110
Maatregel U dient maatregelen te treffen zodat de brand- / rookscheiding in zijn geheel aan respectievelijk 30 en
60 minuten WBDBO voldoet.
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Bijlage 1

StadsOntwikkeling
Toezicht Handhaving
Datum: 18 januari 2012

Ons kenmerk

07012-L./ CHZ_PC-10-00562-CDZIC-001

Datum
Hoogte Begunsigings beéindiging
dwangsom termijn overtreding
77|Nr. 77. Fabriek FT1
Overtreding De brandwerende bekleding van hoofddraagconstructie vertoont plaatselijk openingen en grote kieren.
Voorschrift Bouwbesluit art. 2.11 t/m 2.13 en gebruiksbesluit art 2.1.7 € 1.000,00 12
Maatregel De brandwerende bekleding aan de hoofddraagconstructie dient volledig aaneengesloten /dichtgezet te
worden.
78(Nr. 78. Fabriek FT1
Overtreding De aanwezige sprinkler installatie in de fabriek is niet gecertificeerd € 10.000.00 I8
Voorschrift volgens eerder verleende bouwvergunning T
Maatregel De aanwezige sprinkler installatie dient gecertificeerd te zijn.
79|Nr. 79. Fabriek FT1
Overtreding Gezien het aantal vierkante meters gebruiksopperviak voldoet de brandcompartimentering niet (volgens
de gestelde voorwaarde in de eerder verleende bouwvergunning dient de brandcompartiment grootte
maximaal 1000 m2 te zijn). € 5.000,00 18
Voorschrift Bouwbesluit art. 2.110
Maatregel Maatregelen treffen zodat de fabriek op een juiste manier gecompartimenteerd wordt. Hiervoor dient
tevens een omgevingsvergunning ingediend te worden.
80|Nr. 80. Fabriek FT1
Overtreding: Er kan geen document worden getoond waaruit blijkt dat de sprinklerinstallatie adequaat functioneert,
wordt onderhouden en gecontroleerd.
Voorschrift: Artikel 2.5.1 van het Gebruiksbesluit. € 10.000,00 18
Maatregel: Er dient een geldig (niet verlopen) door bevoegd gezag aanvaard document betreffende de
sprinklerinstallatie te worden overgelegd.
811Nr. 81. Fabriek FT1
Overtreding: De zelfsluitende deuren in de brandwerende scheidingsconstructie tussen gebouw 6 en gebouw 7 worden
opengehouden door kleefmagneten en aangestuurd door rookmelders.
De situering van de rookmelders voldoet niet. € 1.000,00 18
Voorschrift: Artikel 2.1.5 van het Gebruiksbesluit.
Maatregel: De zelfstandige automatische rookdetectie dient te voldoen aan bijlage C van de NEN 2535.
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Bijlage 1

StadsOntwikkeling
Toezicht Handhaving
Datum: 19 januari 2012
Ons kenmerk

07012-1./ CHZ_PC-10-00562-CDZIC-001

Datum
Hoogte Begunsigings begindiging
dwangsom termijn overtreding
87|Nr. 87. Fabriek FT2
Overtreding De brandwerende bekleding van hoofddraagconstructie vertoont plaatselijk openingen en grote kieren.
Voorschrift Bouwbesluit art. 2.11 t/m 2.13 en gebruiksbesluit art 2.1.7 € 1.000,00 12
Maatregel De brandwerende bekleding aan de hoofddraagconstructie dient volledig aaneengesioten /dichtgezet te
worden.
88(Nr. 88. Fabriek FT2
Overtreding Diverse stalen liggers onder de staalplaat betonnen verdiepingsvloeren zijn niet brandwerend bekleed.
Onduidelijk is of de uiterste grens toestand van deze vioeren bij brand 60 minuten lang niet overschreden
wordt.
Voorschrift Bouwbesluit art. 2.11 t/m 2.13 en gebruiksbesluit art 2.1.7 € 1.000,00 12
Maatregel De stalen kolommen dienen daar waar nodig brandwerend bekieed te worden of de constructie dient
berekend te worden waaruit blijkt dat de beklede stalen liggers onder de staalplaat betonnen
verdiepingsvioeren bij brand de uiterste grens toestand van 60 minuten niet zal overschrijden.
89|Nr. 89. Fabriek FT2
Overtreding De stalen kolommen in de brandscheiding t.p.v. de scheiding tussen de fabriek en de brand- en rookvrije
vluchtroute (trappenhuis) aan de achterzijde zijn plaatselijk niet brandwerend uitgevoerd.
€ 1.000,00 12
Voorschrift Bouwbesluit art. 2.11 t/m 2.13 en gebruiksbesluit art 2.1.7
Maatregel De stalen kolommen dienen daar waar nodig brandwerend bekleed te worden.
90|Nr. 90. Fabriek FT2
0 di i i i llatie in d iek is niet ificeerd
vertre: _.:m De mm:EmN_mm.m_u::x_m_\ installatie in de fabriek is niet gecertificeel € 10.000,00 18
Voorschrift Bouwvergunning
Maatregel De aanwezige sprinkler installatie dient gecertificeerd te zijn.
91|Nr. 91. Fabriek FT2 v
Overtreding: Er kan geen document worden getoond waaruit blijkt dat de sprinklerinstallatie adequaat functioneert,
wordt onderhouden en gecontroleerd. € 10.000.00 18
Voorschrift; Artikel 2.5.1 van het Gebruiksbesluit. I
Maatrege!: Er dient een geldig (niet verlopen) door bevoegd gezag aanvaard document betreffende de
sprinklerinstallatie te worden overgelegd.
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Bijlage 1

Datum
Hoogte Begunsigings beéindiging
dwangsom termijn overtreding
97(Nr. 97. Diverse punten
Overtreding De tanks 8440, 8310, 8120 en 8130 bevatten niet de stoffen conform de vergunning. Het betreft
: ammoniak, kobaltnitraat, en twee maal ethanol. Dit op basis van de keuringspapieren van de tanks.
€ 1.000,00 3
Voorschrift Omgevingsvergunning WM 7012 van 9 oktober 2000 voorschrift 10.1.1
Maatregel U dient er voor te zorgen dat wat in de vergunning is opgenomen overeenkomt met de werkelijkheid.
98|Nr. 98. Diverse punten
Overtreding De inhoud van de Soda tank T7780 komt niet o vereen met wat in de vergunning staat vermeld.
Voorschrift Omgevingsvergunning WM 7012 van 9 oktober 2000 voorschrift 10.1.1 € 1.000,00 3
Maatregel U dient er voor te zorgen dat wat in de vergunning is opgenomen overeenkomt met de werkelijkheid
99(Nr. 99. Diverse punten
Overtreding De Soda tank T7780 is in 2004 door het Kiwa gekeurd. Er is inwendige putcorrosie aangetroffen en het
dak was (is) aangetast. Het is niet duidelijk of herstel heeft plaatsgevonden. Een herkeuring ontbreekt.
_ €  1.000,00 1
Voorschrift Omgevingsvergunning WM 7012 van 9 oktober 2000 voorschrift 10.1.2
Maatregel De tank dient hersteld te worden. Na herstel moet de tank opnieuw gekeurd worden door het KIWA.
_oo Nr. 100. Diverse punten
Overtreding De salpeterzuur tank T7730 is in 2004 door het Kiwa gekeurd. Er is inwendige putcorrosie aangetroffen.
Er heeft herstel plaatsgevonden, daarentegen is een maand later bij de herkeuring opnieuw putcorrosie
geconstateerd. Het is niet duidelijk of herstel heeft plaatsgevonden. Een herkeuring ontbreekt. € 5.000.00 I
Voorschrift Omgevingsvergunning WM 7012 van 9 oktober 2000 voorschrift 10.1.2
Maatregel De tank dient hersteld te worden. Na herstel moet de tank opnieuw gekeurd worden door het Kiwa.
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Bijlage 1

Datum
Hoogte Begunsigings beéindiging
dwangsom termijn overtreding
105|Nr. 105. Diverse punten
Overtreding: Het bouwwerk is voorzien van een noodverlichtingsinstallatie. Tijdens de controle kan niet worden
) aangetoond dat de noodverlichtingsinstallatie in het bouwwerk ten minste eenmaal per jaar op adequate
wijze wordt gecontroleerd en onderhouden.
e . . ; € 1.000,00 6
Voorschrift: Artikel 2.3.8 en 2.10.1 van het Gebruiksbesluit.
Maatregel: Er dient aangetoond te worden dat de noodverlichtingsinstallatie in het bouwwerk ten minste eenmaal per
: jaar op adequate wijze wordt gecontroleerd en onderhouden. De werkzaamheden dienen te worden
geregistreerd in een loghoek.
106|Nr. 106. Diverse punten
Overtreding: Tijdens de inspectie is gebleken dat de tekeningen van de gebruiksmelding afwijken van de huidige
situatie.
Voorschrift: Artikel 2.12.1 van het Gebruiksbesluit.
Maatregel: U dient tekeningen van de huidige situatie in tweevoud bij de Veiligheidsregio Utrecht, District Utrecht, € 1.000,00 12
Afd. Preventie unit Toezicht en Handhaving, Postbus 3025, 3502 GA Utrecht in te dienen.
Toelichting: De indeling dient overeen te komen met het gebouw. Alle brandtechnische voorzieningen zoals
aangegeven op de tekening, dienen volledig en goedgekeurd uitgevoerd te zijn. Niet vereiste
voorzieningen dienen van de tekening verwijderd te worden.
107|Nr. 107. Diverse punten
Overtreding: De palletopslag is te dicht bij de perceelgrens gelegen. Hierdoor ontstaat bij brand mogelijk een onveilige
situatie.
Voorschrift: Artikel 2.1.9 van het Gebruikbesluit.
. . € 1.000,00 3
Maatregel: De palletopslag dient te worden verplaatst naar een andere locatie op het perceel of te worden
afgeschermd door bijvoorbeeld een muur, zodanig dat bij brand geen onveilige situatie ontstaat.
Toelichting: Er mag geen grotere stralingsbelasting dan 15 KW/m? op de uitwendige scheidingsconstructie van een
het aangrenzend perceel gelegen gebouw ontstaan.
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